L2 s ROTe eUVY VD oWV UVILVLIJdOLIGW/

FLALLIV L~ U mlfl b FULe0 ravui suvs

J. VAN HEMELEN vzw Ref. versiag :EH/200608074E
1 KEURINGSORGANISME INY Exdm
X Halsendallazn & - 1652 Alsemberg KONFORMITEITSONDERZOEK
 027380.52.71 & 02/380.89.86 VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
[ Meensestraat 41 - 8500 Kortrijk avereenkomstig de voorschiften van het Algemeen
® 056/35.76.76 & 055/35.68.87 Reglerment op de Elekirische Installaties (A.RE.L) art. 270
Inrichtingen van : ......YER STEENPOORT ... «o-eccmieetrresnssesaes veesuemeossessassssansanonss .

-----------------------------------------

Piaats van onderzoek : ......K. VAN DE LOTHARINGENSTRAAT 27 LEUVEN
Installateur : GEENS LEMANSTRAAT 58 SINT KATELIINE WAVER

..........................................................................
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- of identiteitskaartns ; . ungeniktte ........................................ Op datM Van ¢ .....c.o v nerimenerscaennans
Aard van de onrichﬁng APP A2 1 ................................ Stroomieveraar ; .....NETMANAGEMENT .........
Agent-Onderzoeker : HUS ERIG cermeeee s tes st eEn e e cregre cemannsesmsenaenenne DAUHT VAN ONderZoek : ...07X08/2006. ...

- Bedrijfsspanning ~..-2X220V... | Beschrijving van de stroombanen :

- Doorsnede voedingskabel | 1OMMZ......... 4-2P- AUT. 18A ~ 1.5/2.8MMP.......connerirmsnecverececaons
-Algemenebescherming ... 40A...ccornrns 11-2P = AUT 20A = 2 5MMZ.cc caerennsnnsencneacas

- Type algemene schakelaar cornsAUT v vinies foemiaiian 1-2P = AUT 32A — BMMP....corvemeeoeneeminiiennns

- Type aardelekrode(s) o JUS.... PP rmsatinsteunetsnnnmenaes

- Aardspreidingsweerstand 0 | 7 OHM..oee.|s e S aseetaars e uruanee cesot st snnnED ansaanannne bat
- Algemene isoleringsweerstand =~ |..... SMOHM.....L.. e rsiiens

- Aantal borden en eindstroombanen S T | T U

~ Algemene differenticeischekelaar «40/0.3A......... . PITeeemeebnsLetRat s rrrr e ye o e n b HEERAR 18 1RT B0 prraensatents
- Bijkomende differentieclschakelaar(s) ~A00.03A.... ..., rrvesspanesonee

- de differentieelschakefaars Zjn in aversenstemming met de spreidingsweerstand van de aardefektrode.

- de beschemingsinrichtingen tegen overstroom 2ijn in avereenstemming met de doorsneden dis ze beschermen.
- verwamingstoestellen Gas; CV instaliatie niet afgewerid
-hadkameimeubels / verfichtingstoesiellen niet aanwezig
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De elekirische installatie werd < <., fonn bevanden aan de bovenvermelde voorschrifien; de algemene differentieek
schake{aar ward verzegeld; u_..d'zachsmema en het situatieschema werden voor gezien getekend,

Volgend kontrolebezoek uitedifk op ......25 JAAR.........covn..n. /”.,..—-_“:’;;'_,;..,.
rGentOntErmeker,

WETTELUKE VERPLCHTINGEN
1. Dt PV ciant bewaard in het dossier van de elelurische instaliatie.
2. Elke wijziging van da installaie dienl in het dossler vermeid.

S, Elk ongeval doof persanen overkeniente wijten aan de elekirische instaliatia dient zonder verwijl gemeld san hiat Ministerie van Ekonomische Zaken, Dienst
Efektische Energla.
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